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第１章 被害要因 

  平成２６年２月の大雪は、関東甲信地方ではこれまでの観測記録を大幅に更新し、一部地域では雪か

ら雨に変わったことにより、積雪深以上の荷重が加わり甚大な被害を及ぼしました。 

 また、強風の影響により、吹きだまりができた地域も多く、施設の一部分に荷重が集中し倒壊した事

例や基礎部の腐食が進んだ施設などでは、強風が倒壊の主因と考えられる事例も見られました。 

 積雪量が農業用ハウスの耐雪強度をはるかに上回ったことが要因ですが、予め補強を施したハウスや、

生産者が暖房機の設定温度を上げるなど保守管理を行ったハウスでは、倒壊を免れたケースもありまし

た。 

 

被害当日の状況（平成２６年２月の大雪について） 

群馬県 

 

 群馬県では、２月１４日の朝から雪が降りはじめ、記録的な大雪になりました。特に、前

橋市では、最深積雪量が７３cm と観測史上最高の積雪を記録し、これまでの記録（３７㎝）

の２倍以上の積雪となり、スリップ事故が相次いだほか、交通や物流が麻痺しました。 

農業用ハウスの耐雪荷重を大きく上回る雪であったことに加え、１５日未明から明け方に

かけてみぞれに変わったことにより、見た目の積雪量以上の荷重がハウスにかかったことも、

倒壊の大きな要因と考えられます。 

 今回の大雪は、深夜から未明にかけて降り積もったことから、朝気が付いたときには、交

通が遮断されており、ハウスの除雪に行けなかったというケースも多く見られました。 

 ハウスが倒壊する可能性があり、人命にも危険が及ぶことが予想されたことから、除雪や

保守管理が満足に行えない事例もみられました。 

 

 

山梨県 

 

 山梨県では、２月１４日の明け方から１５日の昼にかけて降雪が続き、甲府市では最深積

雪量１１４cm となり、これまでの記録（４９㎝）の２倍以上の積雪となりました。 

 家から出ることすらままならず、各地で車が立ち往生したり、鉄道各線の不通、道路の全

面通行止めなど、生活にも大きな影響を及ぼしました。 

 群馬県同様、ハウスの耐雪荷重を大きく上回る降雪であったことから、多くのハウスが倒

壊しました。 
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       （埼玉県生産者）             （栃木県生産者） 

 

 

 

 

 

 

 

群馬ハウス倒壊時刻 

黄色はみぞれ 

６時頃は倒壊していなかったが、その頃から雪から雨に変わって雪が水分を含んだことで７～８時頃

に倒壊した。 

雨樋に雪が積もっていたため、排水もできていなかった。 

また、屋根に雪が積もっていたのに加え、当日は西風も強く将棋倒しになったハウスがあった。 

朝起きたら８０cm 以上雪が積もっており、車はおろか歩くことさえままならず、とても園芸用ハウス

が耐えられる雪の量ではなかった。 

利根川近くの生産者は雨が降ってきた後に倒壊したと話しており、倒壊時刻は６時～７時頃だと思う。

１５日の夜半から雨に変わるという気象情報だったので我々生産者は「雨が雪を溶かしてくれる」と

思ってしまった。実際は雪が雨を含んで、より倒壊を引き起こす結果となってしまった。 
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被害の主要因と事例 

２６年２月の大雪による園芸施設等の倒壊は、これらの要因が複雑に関与した結果、被害の拡大につ

ながったと考えられます。 

 

① 積雪荷重の強度超過 

平年並みの降雪に対しては、予め柱の補強や暖房機の設定温度を上げるなどの対策で対処が可能です

が、今回は記録的な積雪となったことから、積雪荷重がハウスの耐雪強度を大幅に超過しました。 

また、構造的に必要と思われる筋かいが無かったり、水平ばりが配置されていないハウスが多く倒壊

しました。 

【被害事例】 

・パイプハウスではＭ字型に屋根が陥没した。 

・水平ばりなどが配置されたハウスでも､荷重が集中する接合部の構造材等の強度不足によるたわみ・折

れが生じた。 

・連棟パイプハウスでは谷部に大きな積雪荷重がかかり、谷部から倒壊した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単棟パイプハウスのＭ字型陥没             水平ばりの折れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                連棟パイプハウスの倒壊 
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② ハウスの立地条件 

ハウスの設置箇所・周囲の環境によって積雪荷重の偏りなどが生じて倒壊したと思われる施設も散見

されました。 

【被害事例】 

・ハウスの隣棟間隔が狭い場合、側圧により倒壊した。 

・強風により、積雪が風下側に偏ったことでハウス全体のバランスが崩れて倒壊を引き起こした。 

・底盤のない基礎のハウスでは、基礎部の土壌が軟弱な場合に柱が沈下した。特に畝部・盛土部など地

耐力の低いところで被害が多かった。一部では融雪水が施設内に流入したところもあった。 

・傾斜地に設置されたハウスは、積雪荷重がハウスの一部に集中したことによる一部の倒壊によりハウ

ス全体が傾斜方向に倒壊した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

積雪と強風により横倒しに倒壊した事例 

 

③ 耐用年数 

倒壊したハウスは耐用年数を超過したものが多く、基礎や柱の腐食等が倒壊を助長したと考えられま

す。 

【被害事例】 

・地際部や基礎接続部に腐食による折れが見られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地際部の腐食による折れ 
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第２章 補強対策 

 

（１）自分のハウスの耐雪強度を知る 

 まずは、自分のハウスがどのくらいの雪に耐えられるのか、確認してみましょう。 

以下に、代表的なハウスとその耐雪強度を示しますので、ハウスの軒高、アーチスパンの数値を当て

はめて、自分のハウスの耐雪強度を知っておくことが重要です。 
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（２）天気予報により降る雪の量を正しく理解する 

雪の予報が出たら、降水量から積雪量を計算し、ハウスにかかる雪の重さを推測します。雪水比が

1.0 の場合では、降水量 1mm で積雪深は約 1cm、積雪荷重は 1kg/m2となります。 

しかし、水分を多く含む雪の場合や積雪後に降雨やみぞれになるような場合は、積雪深よりも積雪

荷重が大きくなるので、注意が必要です。 

また、大雪警報などが出ていなくても、今後の天気予報に注意し、自分のハウスの立地（傾斜地や

風向き等）から、倒壊の危険性があると判断される場合には、早めに対策を行いましょう。 

 

（３）新しくハウスを建築する場合の対策 

 これからハウスを建築する場合の対策です。設置場所により、様々な条件がありますが、雪に強いハ

ウスを作るためには、以下の対策が有効です。 

（まず、地域の積雪量から必要なハウスの耐雪強度をメーカー等に確認してから、建設しましょう） 

【共通対策】 

・ハウスが自宅から遠く、豪雪時に保守管理が難しい場合は放置しても大丈夫な十分強度のあるハウス

を建設する。 

【パイプハウス対策】 

・側圧によるハウスの倒壊を免れるために、除雪できる程度のハ                  

ウスの間隔をとる。 

・連棟は単棟に比べ雪がつもりやすいため、作業上、設置面積上                                    

支障がない場合は単棟とすることが望ましい。 

【鉄骨ハウス対策】 

・地耐力が小さいところはベースコンクリートなどで補強する。 

 

 （４）生産者自身が安価でできる対策（別紙参照） 

 生産者の方が自分でできる対策を紹介します。部材を購入する費用はかかりますが、比較的安価に耐

雪強度を上げる方法です。今の自分のハウスの状態から、どの対策がよいかを検討しましょう。 

【共通対策】 

・次ページを参考に、ブレース、タイバー、水平ばり、中柱等により側面、妻面、屋根面に弱い箇所を

作らないようにバランスよく補強する。 

・傾斜地の谷側など荷重が集中すると思われるところを特に補強す                

る。 

・水平ばりなどを配置する場合、接合部が強度不足にならないよう、                

リブや方杖等を取り付け､接合部を強化する。補強する場所によっ

て接合場所の位置も留意する。 

【パイプハウス対策】 

・基礎部が腐食している場合は、パイプ交換が望ましいが、補強資                 

材をあてがい強化を図る方法もある。 

・ハウス間に融雪溝を設置する。（幅 1ｍ程度で素堀りで設置可能） 添え木による基礎部の補強* 

パイプによる基礎部の補強* 
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【鉄骨ハウス対策】 

・谷樋からの水のオーバーフロー（越流）を防ぐため、フィルムを留めるスプリングの２重留め、ある

いはフィルムの谷部の捨て張りを行うなどの対策を講じる｡ 

・基礎部の腐食を防ぐため、さび止めと腐食防止剤を塗布する。 

 

 （５）業者に依頼する対策 

 次に、業者に依頼して講じる対策を紹介します。工事が必要になりますので、時期、予算をよく検討

しましょう。 

・軒下堆積雪の処理のため融雪装置を設置する。 

・停電時に加温機が止まってしまうことを防ぐため、非常用発電機を装備しておく。 

・径が太いパイプ、鉄骨材に交換する。 

・地中ばりによる補強 

 

 

 

 

 

 

 

 

注)*は(独)農研機構 農村工学研究所 森山主任研究員提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・水平ばり、桁ばりによる補強 

 

 

 

 

 

 

 

谷樋に設置された温湯配管 堆積雪の融雪配管* 

配管から融雪用の水

が散布される 
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別紙 
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 最後に、降雪前、降雪時のハウスの保守管理の方法について紹介します。以下の項目に注

意して、雪に備えましょう。 

(降雪前) 

・降雪中、降雪後は人命優先です。次ページのチェックリストを元に、できることは降り始める前に全

てやっておきましょう。 

・夜中に雪が降る場合は、事前に以下の融雪対策を行います。 

 

～融雪対策～ 

・加温設備のあるハウスでは､できるだけ室温を高め、内部被覆(カーテン)を開放にして、屋根部分の雪

を滑り落ちやすいようにします。降り積もってからでは遅いので、必ず積雪前から加温を行います。 

 連棟ハウスの場合は設定温度を高めに設定し、ダクトを谷部分の融雪を促すように配置します。 

・加温設備の無いハウスでは、内部を密閉して機密性を高めることで、地熱により室温を上昇させ、屋

根雪を滑り落ちやすくします。ハウス内部に家庭用ストーブなどを持ち込む場合はくれぐれも火災や

一酸化炭素中毒に注意しましょう。 

・散水による除雪･融雪については、滑落目的で積雪前から行い、積雪後は実施してはいけません。 

 

(降雪時) 

・降り始めで、ハウスの屋根に積雪が少ないときから安全を確認した上で、除雪を始めます。ただし､屋

根に雪が積もり始めたら、施設倒壊の恐れがあるので､ハウス内に入らないようにしましょう。 

 

(降雪後) 

・耐雪強度を超えた積雪があった場合は、倒壊の恐れがありますので、ハウスに近づかないように

しましょう。また、ハウスの片側だけ太陽光があたったり、風によって積雪が偏ると、ハウスの

バランスが崩れ、倒壊する危険性がありますので十分に注意しましょう。 

・除雪を行う場合は、ヘルメット等をかぶり、滑りにくい履物をはくなどし、複数人で作業を行う

など安全確保に努めます。 

・施設倒壊の恐れがなくなったら、施設各部の損傷や被覆資材の緩み等を点検します。 

・屋根・軒下・ハウスの間に積雪がある場合は次回の降雪に備えて直ちに除雪するよう心がけましょう。 

 

大雪になったときの注意 

・ハウスの軒下に積もった雪は、屋根に積もった雪の滑落の妨げになるとともに、ハウスの側壁に圧力

を加えます。また、降雪前に被覆材を剥いだ場合でも、施設全体もしくはハウスの軒高を超える積雪

があった場合、大きな被害を受ける可能性があります。骨組が完全に雪に埋没しないうちに、できる

だけ除雪を行いましょう。湿った雪は骨組に付着するので、注意が必要です。 

 

停電になったときの注意 

・電気が復旧したら、天窓やカーテンなどが正常に作業するか確認します。 

第３章 保守管理 
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情
報
収
集
①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪
（ハウスの耐雪強度を大きく上回る積雪が予想される場合の対応）
　最新の気象情報による積雪深がハウスの耐雪強度を大きく上回る場合は被覆資材を切断除
去することで施設への積雪を防ぐ。
　この場合、事前に農業共済に連絡しておかないと支払いの対象にならない可能性があるた
め、予め手順を確認しておく。

雪の滑落を妨げる防風ネットや外部遮光資材等が展張され
ていませんか

被覆材の表面に雪の滑落を妨げるような突出物はありませ
んか

谷樋や排水路、ハウスの際などの残雪やゴミは取り除きまし
たか

ブレースや筋かいの留め金具に緩みがないか点検しました
か

準備していた中柱をたてるなど応急的な補強はしましたか

作物を栽培していないハウスは被覆資材を外しましたか

融
雪
準
備

補
強
対
策
・
雪
の
滑
落
促
進

降雪前のチェックリスト

（発電機を持っている場合）
非常用発電機を加温機、環境制御装置に接続しましたか

最新の気象情報、警報、注意報を常にチェックしていますか

暖房機の燃油残量は十分にありますか

暖房機は正常に作動するか確認しましたか

基礎部、接続部分、谷の樋・柱に腐食・サビはありませんか
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用語解説 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水平ばり 

間口 

ア ー チ

スパン 

地盤面 

筋交い 

タイバー 

妻面 

側面 

屋根面 

タイバー 

基礎 中柱 
ブレース

間口 

奥行 

スパン 

軒高 

谷樋 

ｂ 
ａ 

屋根勾配 

（b/a） 

地中ばり 

方杖 
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